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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalnit- 4z .. Oéﬁ?
Basenu Krytego w Lublificu, ul. Powstancéw Slaskich 42 Mﬁ’.ﬂﬂ%
Na podstawie: Gk

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22023 r. poz. 775 z pdzn. zm.),

o art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22023 r. poz. 338 z pdzn. zm.),

e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz po analizie:
— parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych

mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzgdzenia,

— wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzgdzajgcego ptywalnig, zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublificu
harmonogramem kontroli wewngtrznej przedstawionych w sprawozdaniach z pobierania
1 badan nr:
= SB/01726/01/2023, SB/01728/01/2023 z dnia 11.01.2023 r., SB/07130/01/2023

z 25.01.2023 r.; SB/12815/02/2023, SB/12818/02/2023 z dnia 09.02.2023 r.,
SB/19302/02/2023 z 23.02.2023 r.; SB/25047/03/2023 =z 08.03.2023 r.,
SB/28992/03/2023 z 16.03.2023, SB/31878/03/2023 =z 22.03.2023 r.;
SB/38401/04/2023, SB/38402/04/2023 z 05.04.2023 r.,, SB/44311/04/2023
z 19.04.2023 r.; SB/53616/05/2023, SB/53615/05/2023 =z 11.05.2023 r.,
SB/60337/05/2023 z 24.05.2023 r., SB/67573/06/2023 =z 07.06.2023 r.,
SB/70941/06/2023 z 15.06.2023 r., SB/73842/06/2023 =z 21.06.2023 r.,
SB/78204/06/2023 z 29.06.2023 r.; SB/81359/07/2023, SB/81367/07/2023 z dnia
05.07.2023 r., SB/88895/07/2023 =z 20.07.2023 r.; SB/100158/08/2023,
SB/100159/08/2023 z 17.08.2023 r., SB/102943/08/2023, SB/102942/08/2023
z23.08.2023 r.; SB/108876/09/2023 z 07.09.2023 r. SB/112193/09/2023 z 14.09.2023
r., SB/115485/09/2023 z 21.09.2023 r., SB/122364/10/2023, SB/122365/10/2023
z 04.10.2023 r., SB/129214/10/2023, SB/129215/10/2023, SB/129248/10/2023
z 18.10.2023 r.; SB/139704/11/2023, SB/139703/11/2023 =z 08.11.2023 r.,
SB/143492/11/2023 z 16.11.2023, SB/146670/11/2023 =z 22.11.2023 r;
SB/154039/12/2023 z 07.12.2023 r., SB/157879/12/2023 z dnia 14.12.2023 r.,
SB/161557/12/2023 z 21.12.2023 r. wydanych przez Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52A,

— zakresu i czgstotliwoscei wykonywania badan wody przez zarzgdzajacego pltywalnig oraz

zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

—  protokotéw kontroli nr: 347/NS-HKi$/2023 z dnia 19.09.2023 r., 446/NS-HKiS$/2023

zdnia 01.12.2023 r.



—  wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublificu przedstawionych w sprawozdaniach z badan nr:
= OL/BW/572/885/W/23, OL/BW/571/884/W/23 z 21.09.2023 I
OL/BW/614/886/W/23 z 02.10.2023 r. wydanych przez laboratorium Powiatowej
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Bytomiu;
* DL.9052.5.7.2023.02 zatwierdzonego 25.09.2023 r. przez Kierownika Dziatu
Laboratoryjnego Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach;

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublificu
stwierdza,
ze eksploatator Basenu Krytego w Lublincu, ul. Powstaficow Slaskich 42
zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
prowadzit nadzér nad jakosciag wody na ptywalni, w celu zapewnienia uzytkownikom,
wody przydatnej do kapieli.

UZASADNIENIE

Zarzadzajacy ptywalnig prowadzit biezaca obserwacje jakosci wody i dokumentowat
ja w sposdb nie budzacy zastrzezeni, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania jakosci wody Strona realizowata zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublincu harmonogramem wewngtrznej kontroli
jakosci wody. Badania zlecano do wykonania laboratorium posiadajgcemu akredytacj¢ PCA
na wykonywanie badan parametréw odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody
na plywalniach, okreslonych w cytowanym wyzej rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22022 r. poz. 1230).

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci wody z normatywem, zarzadzajacy
informowal Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublificu o wystgpieniu
przekroczen oraz o podejmowanych w zwigzku z nimi dziataniami naprawczymi.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu sieciowego Lubliniec.
Ocena jakos$ci wody na ptywalni:
a. Woda wprowadzana do niecki basenowej duzej z systemu cyrkulacji

[loé¢ punktéw pobierania probek wody 1

[lo$¢ badan ogodtem 15

Ilo$¢ badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej | 14

[loé¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublificu 1
b. Woda w niecce basénowej

Tlo$¢ punktow pobierania probek wody - 1

Iloé¢ badan ogolem - 27

Ilo$¢ badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej | 26

llo$¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublificu 1




W' zakresie mikrobiologicznym wykonanc nastgpujgce oznaczenia: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, og6lna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48 h, natomiast
w zakresie fizykochemicznym oznaczono metnosé, pH, potencjat redox, chlor wolny, chlor
zwigzany, chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialnosé.

W zakresie mikrobiologicznym kwestionowano jakos¢ 1 probki wody wprowadzane;
do niecki basenowej oraz 1 prébki wody w niecce basenowej z uwagi na ponadnormatywna
liczb¢ mikroorganizméw w 36°C po 48 h. Pozostale parametry mikrobiologiczne spetniaty
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).
W zwigzku z przedmiotowym przekroczeniem eksploatator basenu podjat decyzje
o zamknigeiu obiektu oraz podjat natychmiastowe dziatania naprawcze w celu doprowadzenia
jakosci wody do wymagan ww. rozporzadzenia. Dziatania polegaly na czyszczeniu oraz
dezynfekcji niecki basenowej, systemu cyrkulacji, a takze plukaniu filtréw. Badania
przeprowadzone przez zarzadcg basenu po przeprowadzonych dziataniach naprawczych
potwierdzily doprowadzenie jakosci wody do wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania jakosci wody w zakresie fizykochemicznym wykonywane przez zarzadzajgcego
w ramach kontroli wewnetrznej oraz przez Pafstwows Inspekcje Sanitarng w ramach kontroli
urzgdowej wykazaty przekroczenia w zakresie nastgpujacych parametréw: potencjatu redox,
chloru  wolnego, chloru zwiazanego, chloroformu oraz metnosci. W zwigzku
z przedmiotowymi przekroczeniami eksploatator basenu podejmowat dziatania naprawcze
w celu doprowadzenia jakosci wody do wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakirn powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. 22022 r. poz. 1230). Przekroczenia te sygnalizowaly koniecznosé poprawy dziatania
systemu uzdatniania i wymagaly podjgcia dziatan naprawczych, poniewaz majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikoéw obiektu zarzadzajacy ptywalnig powinien dgzyé do utrzymania
wartosci badanych parametréw na poziomie wskazanym w zalgcznikach nr 1i 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadzajacego ptywalnig oraz nadzoru
sanitarnego prowadzonego przez PPIS w Lublincu skontrolowano réwniez jakos¢ cieptej wody
uzytkowej w natryskach Basenu Krytego w Lublificu. W zbadanych prébkach cieptej wody
uzytkowej nie stwierdzono obecnosci bakterii Legionella sp.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Slaskiego Pafstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, za posrednictwem Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lubliricu. Strona przed uptywem terminu do wniesienia odwotania moze w formie pisemnej zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji. Z dniem doreczenia Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Lublificu o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawawrwmdwo]ama niniejsza decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. /‘o "“,\ \
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